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Final qualifying work contains 100 pages, 42 drawings, 26 tables, 16 
sources. 
The object of final qualifying work is an electron-troprivoda pump 
Grundfos TP 150-390 / 4 A-F-A-BAQE. Objective - Research and development 
of asynchronous frequency-controlled electron-troprivoda pump Grundfos TP 
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In the final qualifying work was made the calculation and selection of the 
drive motor, frequency converter, as well as defined-dividing the main circuit 
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Водоснабжение на предприятии – сооружения, трубопроводы и обо-
рудование, которое обеспечивает забор воды из натурального источника, 
очистку и обработку, подачу воды потребителям. Основной элемент всей 
этой системы – насосы. Если взять для сравнения два вида – циркуляцион-
ные и поршневые, то стоит отметить, что наиболее употребительны в 
настоящее время первые. Циркуляционные выигрывают в том плане, что 
могут соединяться непосредственно с электромотором, турбиной, что поз-
воляет экономить площадь. Упрощает обслуживание такого оборудования 
также то, что в нем нет клапанов. Циркуляционные практически полно-
стью вытеснили поршневые, поршневые используются только для подачи 
большого давления (нефтяные, судовые, гидропрессовые, для химических 
жидкостей). Большие города, комбинаты, промышленные объекты потреб-
ляют очень большое количество воды, и поршневому агрегату с этим 
трудно справиться: они не могут мгновенно поставить десятки кубометров 
влаги. Конкуренция в этом случае уже идет между разными типами цир-
куляционных: быстроходные и тихоходные, пропеллерные и центробеж-
ные. Каждый из агрегатов подбирается из расчета веса, необходимой про-
изводительности и деятельности, а также стоимости, разумеется. Преиму-
щество среди такого оборудования за быстроходными насосами. 
В качестве привода для центробежных насосов ввиду компактности 
конструкции, простоты соединений с турбомеханизмом, легкой автомати-
зации и относительно низких эксплуатационных затрат в массовое приме-
нение нашли электродвигатели переменного тока. Подбор электродвигате-
ля осуществляется по рабочему положению (вертикальный, горизонталь-
ный), мощности, частоте вращения, виду исполнения и напряжению. 
Асинхронные двигатели – компактны, просты,  но загружают сеть намаг-
ничивающим током ( cos 1). [1]  
Объектом водоснабжения является город, который находится на бе-
регу реки и предприятия, располагающиеся в черте городской застройки. 
13 
 
Город расположен на границе Западно-Сибирской равнины и отро-
гов Кузнецкого Алатау на правом берегу реки Томи. 
Местность характеризуется перепадом отметок земли, которая до-
стигает от 60 до 70 м. Площадь города примерно F = 294,6 км², плотность 
населения Р = 2008.7 человека на 1 км2. 
Численность жителей - 557.2 тысячи человек. Жилая застройка горо-
да в большей части состоит из 9–этажных зданий, которые оборудованы 
канализацией, водопроводом. 
Проектируемая система водоснабжения – I категории обеспеченно-
сти подачи воды. 
Общая сумма оцененных эксплуатационных запасов подземных вод 






1 Описание системы управления 
1.1 Выбор системы водоснабжения 
Проектируемая система водоснабжения является первой категорией 
обеспеченности подачи воды при численности населения более 50 тысяч 
человек (в нашем случае 557.2 человек). 
На основании анализа объемов потребления воды отдельными кате-
гориями потребителей в проекте принята объединенная хозяйственно-
питьевая, противопожарная и производственная система подачи воды в 
город и промышленным предприятиям. Планируется большую часть про-
изводственного водопотребления предприятий обеспечить за счет исполь-
зования оборотных систем водоснабжения. 
 
Рисунок 1.1 Схема подъема и подачи питьевой воды в Томск 
1. Из артезианских скважин погружными насосами вода подается на 
станцию обезжелезивания. Сегодня томский водозабор из подземных ис-
точников "питается" 198 скважинами. В режиме обычной нагрузки в рабо-
те находятся 95 скважин. 14 из них являются контрольными для забора 
проб на качество подаваемой воды. 
2. Вода поступает в аэраторы, где содержащееся в воде двухвалент-
ное железо окисляется до трехвалентного и осаждается. 
3. Частично обезжелезенная вода самотеком поступает на так назы-
ваемые скорые фильтры – их 24. Здесь происходит механическое задержа-
ние (очистка) частиц взвеси железа. 
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4. Очищенная вода накапливается в резервуарах чистой воды. 
5. Из резервуаров вода перекачивается группой агрегатов насосной 
станции в дополнительные резервуары чистой воды, при этом происходит 
ее обеззараживание гипохлоритом натрия. На этом этапе вода проходит 
максимально жесткий контроль качества. 
6. Вода накапливается в дополнительных резервуарах чистой воды. 
7. Повысительными агрегатами насосных станций вода подается в 
сеть и приходит в дома, квартиры, офисы – к конечным потребителям. 
8. Чтобы убедиться, что, попав в сеть вода не потеряла в качестве, в 
различных 25 конечных точках (водопроводных колонках) производится 
забор проб воды. 
Подземные воды, находящиеся под напором, называют артезиан-
скими. Воды, находящиеся между водонепроницаемыми пластами и за-
полняющие расположенную между ними водопроницаемую породу или 
циркулирующие по трещинам. Они надежно защищены от пoверxнoстныx 
стoкoв водонепроницаемыми породами. Запасы такой воды значительны и 
устойчивы, вода имеет одинаковую температуру, в ней содержатся мине-
ральные примеси без признаков загрязнения. Пресные артезианские воды 
предпочтительны для целей централизованного хозяйственно-питьевого 
водоснабжения населения. Естественный выход подземных вод (грунто-
вых или артезианских) на дневную поверхность называется ключом или 
родником. Если родники питаются за счет безнапорных вод, то поступле-
ние воды к ним является нисходящим, за счет напорных вод – восходя-
щим. Запасы подземных вод делятся на эксплуатационные и естественные. 
Вода с четырех одинаково оборудованных скважин поступает в ре-
зервуар, где накапливается, через насосную станцию поступает в город-
скую сеть. Скважины располагаются в отдельно стоящих помещениях, ко-
торые расположены на удаленном участке, от 20 до 150 м. от резервуара. В 
каждом помещении расположены шкаф с силовым оборудованием, блок 
управления двигателем насоса. Из резервуара, предназначенного для про-
межуточного накопителя и являющимся отстойником, вода посдается на 
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насосную станцию 2-го подъема. Насосная станция имеет в своем составе 
три хозяйственно-питьевых насоса. Из насосной станции вода поступает в 
сеть городского водоснабжения. 
 
Рисунок 1.2 – Структурная схема водозаборного узла 
 
 




В электрощитовом зале насосной станции 2-го подъема расположен 
шкаф с электрооборудованием, служащим для управления частотными ре-
гуляторами, так же для измерения давления воды на выходе насосной 
станции. 
Для частотного управления двигателями хозяйственно-питьевых 
насосов применено 3 регулятора. Применяются регуляторы с интерфейсом 
RS-485. Управление ими осуществляется по сети RS-485.1. 
Давление на каждом выходе насосной станции измеряется датчи-
ками DMP-331i которые имеют выходной интерфейс RS-232. 
Выходные сигналы с датчиков давления поступают на модули 
ADAM-4521. Контроллеры объединены в сеть RS-485.2. 
1.2 Требования, предъявляемые к электроприводу насосов 
Насосы работают на сеть с противодавлением, статический напор в 
сети составляет примерно 20% полного напора. Исключением могут быть 
лишь циркуляционные насосы. Они работают на сеть, которая практиче-
ски не имеет статического напора. Насосы являются механизмами с режи-
мами длительной нагрузки с большим числом работы в год; нагрузка на 
валу приводного двигателя устойчивая, без перегрузок. Центробежные 
насосы являются быстроходными механизмами, номинальная частота 
вращения двигателя примерно 600 об/мин; максимальная частота враще-
ния для насосов ограничена 3000 об/мин, в редких случаях нужна более 
высокая номинальная частота вращения; современным способом регули-
рования производительности насосов является изменение частоты враще-
ния их двигателей, диапазон вращения не большой, глубокое регулирова-
ние нужно лишь в отдельных случаях. 
Установки с центробежными насосами получили широкое распро-
странение. В спиральном корпусе насоса расположено рабочее колесо с 
лопатками. При вращении этого колеса двигателем, жидкость, которая по-
ступает к центру колеса из заборного резервуара через всасывающий тру-
бопровод и открытую заслонку, центробежной силой выбрасывается по 
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лопаткам на периферию корпуса. В центре рабочего колеса образуется 
разряжение, жидкость засасывается в насос, снова выбрасывается и пода-
ется в напорный трубопровод. В системе при открытой заслонке образует-
ся непрерывное течение, и центробежный насос имеет плавный и равно-
мерный ход. Перед началом запуска центробежный насос необходимо за-
полнить жидкостью. Так же насос может находиться как выше уровня 
жидкости, так и ниже. Если центробежный насос находится выше уровня 
перекачиваемой жидкости, то для заливки требуется создать разряжение 
внутри корпуса с помощью специального вакуум-насоса, в качестве кото-
рых обычно применяют поршневые насосы. Если он расположен ниже 
уровня, то для его заливки нужно открыть вентиль заслонки. После залив-
ки насоса может быть включен приводной двигатель. Применяют три спо-
соба пуска: 
I. Запуск при открытой напорной заслонке удобен, если насос нахо-
дится ниже уровня жидкости в заборном резервуаре и имеется обратный 
клапан, тогда время на открытие заслонки не тратится, и общее время аг-
регата меньше, хотя запуск двигателя более долог из-за увеличения МС.П. 
II. Запуск при закрытой напорной заслонке, при котором плавно 
повышается давление в напорном трубопроводе и исключается запуск при 
закрытой напорной задвижке - исключается гидравлический удар в систе-
ме. От двигателя не требуется повышенный пусковой момент, так как пуск 
происходит практически вхолостую, но дополнительно тратится время на 
последующее открытие задвижки. 
III. Запуск с одновременным включением привода открывания 
напорной заслонки насоса можно рассматривать как частные случаи пер-
вого и второго способов, в зависимости от соотношения времени открыва-
ния заслонки и запуска насоса. 
Запуск насосов производится на закрытую заслонку, зависимость 
момента на валу от частоты вращения при запуске носит «вентиляторный» 
характер с максимальным моментом для насосов, лежащим в пределах 0,4 




На рисунке 1.4 приведен внешний вид насоса типа TP 150-390/4 A-F-
A-BAQE 
 
Рисунок 1.4 - Внешний вид насоса типа TP 150-390/4 A-F-A-BAQE 
Насос типа TP 150-390/4 A-F-A-BAQE это одноступенчатый одинар-
ный центробежный насос типа "ин-лайн": - кольца щелевого уплотнения 
из бронзы – катафорезная обработка проточной части - жёсткая втулочная 
муфта - конструкция, облегчающая техобслуживание - гидравлически оп-
тимальная проточная часть - конструкция типа "ин-лайн" с противолежа-
щими всасывающим и напорным патрубками, позволяющая выполнить 
монтаж на трубе или на бетонном основании - необслуживаемое торцевое 
уплотнение из коррозионно-стойкого металла. 
 
Характеристика насоса Grundfos 150-390/4 A-F-A-BAQE приведена 





Рисунок 1.5 - Рабочая характеристика насоса типа TP 150-390/4 A-F-
A-BAQE 
Таблица 1.1 – Технические характеристики насоса TP 150-390/4 A-F-
A-BAQE 
Параметр Обозначение Значение Ед. измерения 
Номинальная по-
дача 
Q 488 м3/час 
Номинальный 
напор 
H 18 м 
Максимальная 
частота вращения 




 240 дм 
Масса насоса m 520 кг 
 
1.3 Выбор приводного двигателя и определение его расчётных 
параметров 
Мощность насоса определяется по выражению [3] 













/c – подача насоса; 18H м напор воды; 1000  
кг/м3 – плотность воды;  
0,79нас – КПД насоса. 
Мощность приводного электродвигателя выбираем с учетом откло-
нения режима работы насоса от его ном. режима, т.е.  мощность электро-









где k – коэффициент запаса, выбираем k = 1,3, т. к. двигатель является 
приводом насоса, который работает при постоянной нагрузке в продолжи-
тельном режиме, и имеет редкие пуски при закрытой заслонке; п – кпд 
передачи, при соединении валов двигателя и насоса муфтой принимаем 
п=0,98. 
Выбираем асинхронный двигатель типа АИР200S2, для  которого 
выполняется условия: . 45кВт  =40,2 кВт,дв н двP Р   и  
п= 2940 об/мин ≥ 0 = 2900 об/мин 
п= 2940 ≥ 0  
Технические характеристики электродвигателя АИР200S2 приведены в табл. 
1.2. [4]. 
Таблица 1.2 – Технические данные электродвигателя 
Типо- 
размер миноб
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1,8 2,8 1.6 7,5 IP44 
Расчетные параметры электродвигателя 










Угловая скорость вращения двигателя и номинальная частота вра-
щения 
дв.н н 01 1 0,02 3000 2940 об минn s n ; 
дв.н н 01 1 0,02 314 307,88 рад сs . 
Номинальное фазное напряжение и номинальный фазный и линей-





























Максимальный потребляемый ток двигателя при прямом пуске 
1макс 1лн дв 84,2 7,5 631,5А.iI I K  
Критический момент двигателя на естественной характеристике 
дв.н 2,8 18,4 40,5Н мk kМ m M . 
Пусковой момент двигателя при прямом пуске 
мН8,364,182  ндвппускдв MmM  
Наиболее простой и удобной для инженерных расчетов асинхрон-
ного двигателя является Т-образная схема замещения, представленная на 




Рисунок 1.6 – Схема замещения асинхронного двигателя 
На рисунке схемы замещения имеются следующие параметры: 
- U1ф – фазное напряжение подводимое к обмотке статора двигателя; 
- I1 – ток обмотки статора; 
- R1 – активное сопротивление обмотки статора; 
- – индуктивное сопротивление рассеяния обмотки статора; 
- I2
/
 – приведенный ток обмотки ротора к обмотке статора; 
- R2
/
 – приведенное активное сопротивление цепи обмотки ротора к 
цепи обмотке статора; 
- – приведенное индуктивное сопротивление рассеяния цепи об-
мотки ротора к цепи обмотке статора; 
- I0 – ток холостого хода (намагничивания); 
- - индуктивное сопротивление контура намагничивания. 
Основные уравнения асинхронного двигателя, соответствующие дан-
ной схеме 
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Рисунок 1.7 – Векторная диаграмма асинхронной машины 
            Определим дополнительные параметры асинхронного двигателя по 
каталожным данным.    
Параметры схемы замещения определяем по методике, предложенной в 
[6]. 
Определяем предварительное значение тока холостого хода асинхронного 





































– ток статора двигателя при частичной загрузке;  
нР
Р
p  – коэффициент загрузки двигателя, принимаем 0,75p ; 
0,92p – КПД двигателя при частичной загрузке, в соответствии с 
табл.1 [2]; 
cos 0,85p – коэффициент мощности при частичной загрузке, в соот-
ветствии с табл. 2 [7]. 
25 
 



















3 220 1 0,02
 0,056 Ом
1
2 2,8 45 1000 1,022 1,45
0,122
 
           где  –  коэффициент, характеризующий соотношение активных 
сопротивлений статора и ротора, значение которого находится в диапа-
зоне 5.26.0 ,  принимаем  =1,45; 














– критическое скольжение двигателя 
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2,8 2,8 1 2 0,02 1,45 2,8 1
0,02 0,122
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k




Активное сопротивление обмотки статора в номинальном режиме 
'
1 1 2 1,022 0,056 1,45 0,083R C R Ом. 
Индуктивное сопротивление короткого замыкания в номинальном режиме 
'
кн 2 1 0,056 8,088 1,022 0,462X R C Ом,                                                    
где  -  коэффициент, характеризующий соотношение индуктивного со-











Индуктивное сопротивление рассеяния обмотки статора в номиналь-
ном режиме 
1 кн0,42 0,42 0,462 0,194 ОмX X . 












Приведенное к обмотке статора индуктивное сопротивление рассея-











Приведенная индуктивность обмотки ротора, обусловленная пото-

























1 1н н 1н 1 1н н 1н 1 н     cos sinE U I R U I X  
2 2
220 0,88 84,2 0,083 220 sin(arcos(0,88)) 84,2 0,194 206,38В
 
– ЭДС ветви намагничивания, наведенная потоком воздушного зазора в 
обмотке статора в номинальном режиме. 
Результирующая индуктивность, обусловленная магнитным пото-











Полученные расчётные параметры Т-образной схемы замещения элек-
тродвигателя сведены в табл. 1.3. 
Таблица 1.3 - Параметры схемы замещения электродвигателя АИР200S2 
1 , ОмR  1 , Ом X
 







2 , Ом R
 
'
2 , Ом X
 
'




0,083 0,194 46,18 10  7,6 0,024 0,056 0,263 48,36 10  0,462 
 
Проверка адекватности расчетных параметров двигателя 
При найденных параметрах производится расчет значения номиналь-
ного электромагнитного момента двигателя эм.н*М  и эм.нM  [8] 
2 '
1фн 2
эм.н н эм.н ' '
2 2 22 1 2




























1 0,929 2 84,2 27,16 151,86Н м
2 (0,024 8,36 10 )
p
L
M z I I
L L
 
где 2н 02 2 27,16 0,024 0,929ВбI L . 
Должны выполняться два условия [8] 
дв.нэм.ндв.н 1.1 MMM ; 
146,2 151,83 1,1 146,2 160,78 ; 
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н.эмн.эм MM ;151,86 151,83 . 
По результатам расчета эти условия выполняются, что говорит об 
адекватности расчетных параметров двигателя. 
1.4 Расчет естественных характеристик электродвигателя 
Расчет естественных характеристик проводится с целью оценки сте-
пени совпадения параметров основных характерных точек расчетных есте-
ственных характеристик электродвигателя с параметрами двигателя опре-
деленными по справочным техническим данным выбранного электродви-
гателя [3]. 
1.4.1 Расчет естественной механической характеристики 
Естественная механическая характеристика ( )M асинхронного элек-















Задаемся скольжением в пределах 0.01,0.02.....0.5s  и рассчитываем 
по программе Mathcad естественную механическую характеристику ( )M
(рисунок 1.8), где 0 (1 )s . 
Также рассчитываем номинальное значение электромагнитного момен-
та двигателя эм.нМ  
2 '
1фн 2
эм.н н эм.н ' '
2 2 22 1 2
























и электромагнитного критического момента 
 
 
Рисунок 1.8 – Естественная механическая характеристика асинхрон-
ного электродвигателя 
1.4.2 Расчет естественной электромеханической характеристики 
Естественная электромеханическая характеристика 1( )I s  электродви-
гателя рассчитывается для значения частоты и 1н= =50 Гцf f по выражению 
2 '2 '







2 2 22 1 2
1 кн
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sin ( ) .
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По вышеприведенным выражениям для скольжений нs s  и 0s  
рассчитываются значения тока статора 1 н( )I s  и  тока холостого хода 0I  
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По результатам расчета строим естественные электромеханические 
характеристики токов статора 1 ( )I f  и  ротора   
'
2 ( )I f , приведенные 




Рисунок 1.9 – Естественные электромеханические характеристики асин-
хронного электродвигателя 
Сравнив значения расчетных параметров характерных точек есте-
ственных характеристик двигателя с его справочными данными приведен-
ными в таблице 1.2 и рассчитанными ранее, можно сделать вывод об адек-
ватности расчетных параметров схемы замещения двигателя. 
1.4.3 Механическая характеристика насоса 
Так как механическая характеристика двигателя рассчитана для электро-
магнитного момента, то нагрузка (полная) на валу электродвигателя долж-
на учитывать собственный момент трения двигателя. Момент от сил тре-
ния на валу электродвигателя можно принять постоянным и равным  
с дв эм н дв н 151,8 114,2 5,6M M M Нм.       (1.4) 
 Поскольку напор, развиваемый насосом, как показано в [9] пропорцио-
нален квадрату частоты вращения, то статический момент сопротивления 
на валу двигателя ( )сМ  изменяется в зависимости от скорости вращения 




с дв с.макс с дв
дв.н
3
( ) ( )
5,6 (151,8 5,6) ,
307,88
сМ M М M
    (2.5)
 
        где с.макс эм н 151,8М M  Нм - момент нагрузки при скорости враще-
ния дв.н 307,88  рад/с, равный  номинальному электромагнитному мо-
менту двигателя. 
Механические характеристик полного момента сопротивления на 
валу двигателя, соответствующих механическим характеристикам насоса, 
приведены на рисунок 1.10. 
 
Рисунок 1.10 - Естественная механическая характеристика двигателя 
M  и характеристики полного момента сопротивления на валу 
двигателя cM  
Из анализа приведённых на рисунке 1.10 характеристик следует, 
что электродвигатель АИР200S2 обеспечивает требуемое значение макси-
мальной скорости насоса TP 150-390/4 A-F-A-BAQE дв.н 307,88 рад с , 
длительную работу при максимальном моменте нагрузки и более чем дву-




2 Обзор систем управления и способов регулирования электро-
привода 
2.1 Системы управления электроприводом 
Многие ведущие электротехнические фирмы мира сегодня выпус-
кают регулируемые автоматизированные электроприводы (АЭП) ком-
плектно с микропроцессорными средствами автоматизации в виде разно- 
программируемых систем, служащих для широкого использования. По-
этому актуальность проектирования АЭП насосного агрегата, выполнен-
ного в общепромышленном исполнении, состоит в решении задачи выбора 
системы управления электроприводом (СУЭП) для повышения эффектив-
ности работы и производительности технологического оборудования. 
Исходя из требований к СУЭП, при проектировании предлагаются 
к рассмотрению две схемы управления: схема скалярного управления 
электроприводом насосной установки и векторного регулирования, вы-
полненными по системе преобразователь частоты - короткозамкнутый 
асинхронный электродвигатель (ПЧ-АД). 
Выбор одного из способов и принципа управления производится на 
основании требований к регулированию скорости и показателям качества 
регулирования: плавности, точности поддержания заданной скорости, 
диапазону регулирования. Учитываются динамические показатели каче-
ства процесса регулирования: перерегулирование, быстродействие и др. 
При выборе системы управления электроприводом обязателен учет харак-
тера нагрузки, создаваемой рабочим механизмом. Частотное управление 
электродвигателями производится двумя способами [8]. 
Векторный принцип управления базируется на принудительной 
взаимной ориентации векторов потокосцеплений и токов АД в полярной 
или декартовой системах координат в соответствии с заданным законом 
регулирования. За счет регулирования модулей переменных и углов между 
их векторами обеспечивается управление АД как в статике, так и в дина-
мике, обеспечивая тем самым заметное улучшение качества переходных 
34 
 
процессов. Именно этот факт является определяющим при выборе систе-
мы с векторным управлением и находит применение в электроприводах со 
средней и высокой динамикой. Приводы таких механизмов как насосы за-
нимают промежуточное положение между ними. 
Скалярный принцип частотного управления является наиболее рас-
пространенным в электроприводе. Свойственна техническая простота ре-
гулирования и измерения абсолютных значений переменных АД. Управ-
ление производится по функциональной характеристике, связывающей ча-
стоту и напряжение статора электродвигателя (U/f- характеристике), с 
применением модуля IR-компенсации для поддержания постоянства пото-
косцепления статора в соответствии с этой характеристикой. В статиче-
ских режимах позволяет добиться за счет обратных связей желаемых 
свойств электропривода. Применяется для приводов, в которых отсут-
ствуют высокие требования к динамике. 
В приводах длительного режима работы с постоянной скоростью, 
диапазоном регулирования скорости не больше 1:5 и без особых требова-
ний к динамике целесообразно применение простейших структур и зако-
нов частотного управления [10]. Поэтому целесообразно скалярный прин-
цип частотного управления применить при проектировании СУЭП по си-
стеме ПЧ-АД насосной установки [8]. 
2.2 Выбор закона частотного регулирования 
Закон частотного регулирования 
1 1U f при скалярном управлении 
выбирается в зависимости от характера нагрузки производственного меха-
низма. Для механизмов с постоянной нагрузкой выбирается закон управ-
ления const11 fU , для механизмов с «центробежной» нагрузкой целе-
сообразно выбрать закон 21 1 constU f [10]. 
Последний является более сложным в реализации, но за счет допол-
нительного снижения напряжения позволяет уменьшить потребляемую из 
сети энергию. Для повышения пускового момента на малых скоростях до 
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требуемых значений должна быть предусмотрена возможность настройки 
вольт-частотной характеристики. Определяя параметры вольт-частотной 
характеристики, нижним частотам ставят в соответствие значения напря-
жений выше, чем при выбранном законе регулирования. 
2.3 Выбор преобразователя частоты 
В соответствии с рекомендациями [5] для регулируемого асинхрон-
ного электропривода насоса целесообразно использовать преобразователи 
серии Altivar 212 фирмы Schneider Electric, который разработан специально 
для применения в области водоснабжения, отопления, вентиляции.  
В соответствии с условием для номинального тока инвертора инI
преобразователя частоты 
ин 1лнI I =85,2 А 
выбираем преобразователь частоты модели Altivar 212, параметры которо-
го приведены в таблице 2.1. 















Altivar 212 3 380-500 45 110 176 IP55 
 
Общие технические данные преобразователя частоты серии Altivar 212 пред-
ставлены в таблице 2.2. 
Таблица 2.2 – Характеристики преобразователя частоты Altivar 212 
Напряжение питающей сети  3 фазы, 380-500 В (±10%)  
Частота сети, Гц 50 
Коэффициент мощности (не менее)  0.98  
Максимальная выходная частота, Гц 400  
Перегрузка по току (в % от номинального то-




Способ управления  
Квадратичное U/f2 
Режим оптимизации энергопотребления  
Диапазон регулирования в разомкнутой си-
стеме  
1:10 
Вид регулятора для управления процессом с 
замкнутой обратной связью  
ПИД  
Виды защит  
Низкое напряжение, 
Перенапряжение, 
Перегрузка по току, 
Перегрузка по мощности, 
Короткое замыкание, 
Перегрев двигателя, 
Перегрев преобразователя  
Дискретные входы (параметрируемые)  6  
Фиксированные частоты вращения  8  
Релейные выходы  2, параметрируемые 230 В АС / 1.0 А  
Аналоговые входы  
2 (0 В до 10 В, 2 В до 10 В, -10 В до +10 В, 
0/4 до 20 мА)  
Аналоговые выходы (параметрируемые) 2 (0/4 до 20 мА)  
Последовательный интерфейс  RS485  
Уровень защиты  IP20, IP55 
Параметры окружающей среды 
температура окружающей среды  От 0
oС до +40oС  
температура хранения  От -30
oС до +70oС  
высота над уровнем моря  1000 м 
допустимая относительная влажность (без об-




Внешний вид преобразователя частоты серии Altivar 212 показан на 
рисунке 2.1. 
 
Рисунок 2.1 – Преобразователи частоты серии Altivar 212 
Схема подключения преобразователя частоты приведена на рисунке 2.2. 
 




3 Расчет статических характеристик системы ПЧ-АД при частот-
ном регулировании 
Вольт-частотная характеристика преобразователя при законе регу-
лирования 31 1 constU f , рассчитанная по выражению [7] 







UfU ,                                 (3.1) 
приведена на рисунке 3.1 (характеристика 1). 
 
Рисунок 3.1 - Вольт-частотная характеристика преобразователя: 1 - при за-
коне регулирования 
2
1 1 constU f  в соответствии с (3.1); 2 - при законе 
регулирования 
2
1 1 constU f  в соответствии с (3.3) 
Максимальную частоту инвертора, соответствующую номинальному 
режиму работы насоса определяем из условия обеспечения номинальной 
рабочей скорости двигателя дв.н 307,88 рад с . Принимаем максималь-
ное значение частоты инвертора Гц50н1макси ff . Для обеспечения 
пусковой характеристики двигателя исходя из требуемого диапазона регу-




3.1 Механические характеристики системы преобразователь-
двигатель при законе регулирования const211 fU  
Механические характеристики M  разомкнутой системы преобра-
зователь частоты – асинхронный двигатель при законе регулирования 
2
1 1U f const  для ряда выбранных значений выходной частоты инвертора:  
f1н1=50 Гц; f1н2=30 Гц ; f1н3=15 Гц; f1н4=5 Гц рассчитываются с помощью 




















































s f s . 
По результатам расчета на рисунке 3.2 построено семейство механи-





Рисунок 3.2 – Механические характеристики M  системы ПЧ-АД 
при законе регулирования 21 1 constU f : с.дв 5,6 Н мМ ; 
смакс 151,6 Н мМ  
 
Анализ приведенных на рис. 3.2 механических характеристик элек-
тропривода и нагрузки показывает, что при законе регулирования 
2
1 1 constU f  не удается обеспечить пуск электропривода при выборе 
начальной частоты инвертора Гц5мин.иf . 
С целью обеспечения двукратного пускового момента эксперимен-
тально выполнен подбор параметров начального участка вольт-частотной 
характеристики преобразователя. Окончательно выбраны для начального 
участка характеристики следующие параметры (рисунке 3.1): 1мин 5 ВU ,
и.мин 5 Гцf . 
В результате вольт-частотная характеристика представлена зависимостью
2 2
1 1





U f U U U
f
(3.3) 
и приведена на рисунке 3.1 (характеристика 2). 
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Механические характеристики системы преобразователь – двига-
тель, рассчитанные по выражениям (3.2) с учетом выбранной настройки 
вольт-частотной характеристики (3.3), приведены на рисунке 3.3. 
 
 
Рисунок 3.3- Механические характеристики M  системы преобразова-
тель – двигатель при настройке вольт-частотной характеристики в соот-
ветствии с (3.3) 
3.2 Электромеханические характеристики системы преобразова-
тель-двигатель при законе регулирования const211 fU  
Электромеханические характеристики )( 1I  разомкнутой системы 
преобразователь частоты – асинхронный двигатель после настройки вольт-
частотной характеристики преобразователя в соответствии с (3.3) рассчи-
















































































































s f s . 
По результатам расчета на рисунке 3.4 построено семейство элек-




На рисунке 3.3 приведена характеристика полного момента нагрузки 
cM , а на рисунке 3.4 соответствующая ей зависимость статического то-
ка нагрузки 1cI , рассчитанная по выражениям (3.4) – (3.7) в интервале 
частот 1 1 1 1 4н нf f f  для значений скольжения s, найденных путем сов-
местного численного решения уравнений для механических характеристик 
двигателя и нагрузки 
 
Рисунок 3.4 - Электромеханические характеристики электропривода 
)( 1I  при скалярном управлении после настойки вольт-частотной ха-
рактеристики в соответствии с (3.3) 
 
Анализ приведенных на рисунке 3.3 и 3.4 характеристик электро-
привода и нагрузки показывает, что при законе регулирования 
2
1 1 constU f  и настройке вольт-частотной характеристики в соответ-
ствии с (3.3) асинхронный привод обеспечивает пуск насоса  с началь-
ной частоты инвертора и. мин 5 Гцf , заданный диапазон регулирования 
скорости и не менее чем двукратную максимальную перегрузку во всём 




4 Частотно-регулируемый асинхронный электропривод со ска-
лярным управлением 
В силовой канал привода входят: 
– преобразователь частоты, который выполняет функцию элек-
трического преобразователя; 
– электродвигатель, он выполняет функцию электромеханическо-
го преобразователя; 
– механическая система, выполняет функцию механического пре-
образователя. 
При решении задач анализа и синтеза регулируемых асинхронных 
электроприводов применяют модели двигателя, которые составляют на ба-
зе обобщенной электрической машины и выполняют в неподвижной или 
вращающейся двухфазной системе координат. На рисунке 4.1 представле-
на структурная схема силового канала непрерывной линеаризованной си-
стемы преобразователь - асинхронный электродвигатель в неподвижной 
системе координат. Выходной величиной является угловая скорость дви-
гателя , а входными координатами схемы являются составляющие 
напряжения управления преобразователя .упU  и .упU . Структурная схема 
(рисунок 5.1) характеризуется следующими промежуточными координа-
тами: 
1 1 1 1 2 2, , , , ,U U I I  – составляющие напряжения, тока 
статора и потокосцепления ротора в ортогональной системе координат α и 
β; 
дв.эмМ  – электромагнитный момент двигателя, Н∙м. 
Математическое описание силового канала системы ПЧ-АД, в не-
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На основании этой системы уравнений составлена структурная схе-
ма асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором в неподвижной 
системе  координат  ,   и  реактивной  нагрузкой приведена на рисунке 
4.1. Входными величинами на структурной схеме рисунке 4.1 являются 
напряжения переменного тока – фазные напряжения статорных обмоток 
двухфазного АД: 
tfUtUtfUtU mm 111111 2sin;2cos . 
Параметры звеньев структурной схемы двигателя. 
 
Эквивалентные индуктивности обмоток:  
– статора 
4
1 1δ 6,18 10 0,024 0,0246 ГнL L L ; 
– ротора 
' 4
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Рисунок 4.1 - Структурная схема силового канала системы ПЧ-АД в непо-
движной двухфазной системе координат ,  
 
В пакете Simulink системы MatLABна основе структурной схемы 
рисунка 4.1 разработана имитационная модель силового канала системы 





Рисунок 4.2 – Имитационная модель силового канала системы ПЧ-АД 
4.1 Функциональная схема системы скалярного частотного 
управления 
В простейшем случае частотно-регулируемый асинхронный элек-
тропривод со скалярным управлением реализуется по разомкнутой струк-
туре. 
Функциональная схема такого частотно-регулируемого асинхронно-
го электропривода со скалярным управлением, выполненная по разомкну-
той структуре, приведена на рисунке 4.3. АД выполнен в виде двухфазной 
модели в неподвижной системе координат α, β [10]. На функциональной 
схеме символом * обозначены сигналы задания и управления и приняты 
следующие обозначения: 
   ω - фактическое значение угловой скорости вращения двигателя; 
  ЗИС - задатчик интенсивности скорости с линейной характеристикой; 
  ФНУ -  формирователь напряжений управления двухфазным АД, кото-
рый формирует два напряжения переменного тока *U  и 
*U  при примене-
нии структурной схемы АД в неподвижной системе координат статора α, 
β; 




Рисунок 4.3 - Функциональная схема частотно-регулируемого  
 асинхронного электропривода со скалярным управлением 
 
В разомкнутой системе электропривода со скалярным управлением 
при уменьшении частоты максимальный момент двигателя уменьшается. 
Основная причина этого – возрастания влияния активного сопротивления 
обмотки статора при снижении частоты питающего напряжения. При за-
коне регулирования 21 1 constU f , как было показано выше, с целью обес-
печения пускового момента на малых скоростях  в преобразователе долж-
на быть предусмотрена функция корректировки (повышение начального 
значения напряжения) вольт-частотной характеристики в области малых 
частот выходного напряжения инвертора. Либо, как показано в [9], можно 
применить так называемую IR – компенсацию (повышение фазного 
напряжения инвертора на величину падения напряжения на обмотке ста-
тора I1 ∙R1) в области малых частот. 
Для ограничения момента и тока АД в пуско-тормозных режимах 
электропривода механизмов, у которых по технологии невозможны меха-
нические перегрузки (к таким механизмам можно отнести привод насо-
сов), достаточно применения задатчика интенсивности с линейной харак-
теристикой, который устанавливается на входе электропривода в канале 
задания скорости. 
В соответствии с функциональной схемой, представленной на ри-
сунке 4.5, из библиотеки имитационных моделей систем ПЧ-АД, предло-
женных [11] в среде Simulinkсистемы MatLAB, выбираем модель, показан-
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ную на рисунке 4.4. Имитационные модели входящих в нее блоков пред-
ставлены на рисунках 4.5 - 4.10. 
 
Рисунок 4.4 - Имитационная модель разомкнутой системы ПЧ-АД со 
 скалярным управлением 
 
 
Рисунок 4.5 - Имитационная модель формирователя фазных напряжений 
статорных обмоток двухфазного двигателя в неподвижной системе коор-




Рисунок 4.6 - Имитационная модель АД в неподвижной системе координат 
,  
 
Рисунок 4.7 – Имитационная модель одномассовой механической системы 
с моментом нагрузки реактивного характера 





Рисунок 4.8 – Имитационная модель насосной нагрузки 
 
 
Рисунок 4.9 – Имитационная модель задатчика интенсивности с линейной 
выходной характеристикой 
 
На рисунке 4.10 представлена математически рассчитанная и аппроксими-
рованная ломаными линиями кривая зависимости 21 1 constU f . 
 
Рисунок 4.10 - Кривая зависимости 1 1( )U f  
Кривая зависимости 1 1( )U f  апроксимируется отрезками прямых представ-
лена в таблице 4.1, и набрана в нелинейном блоке Lookup Table в имитаци-
онной модели формирователя фазных напряжений. 
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Таблица 4.1 - Параметры вольт-частотной характеристики преобразователя 
1, Гцf  5 22 50 
1,ВU  5 50 220 
   Имитацию квантования по времени фазных напряжений на выходе 
автономного инвертора напряжения преобразователя частоты (рис. 5.9), 
происходящее в процессе его широтно-импульсной модуляции (ШИМ) 
производится с помощью стандартных блоков библиотеки Simulink: Pulse 
Generatorи Enabled Subsystem [10]. 
Период квантования по времени напряжения инвертора ПЧ прини-








где f нч = 10000Гц- несущая частота инвертора. 
4.2 Имитационные исследования частотно-регулируемого 
асинхронного электропривода насоса со скалярным управлением 
Имитационные исследования электропривода насоса проводятся с 
целью проверки его работоспособности в следующих основных техноло-
гических режимах: пуск на любую рабочую скорость насоса; переход с од-
ной рабочей скорости насоса на другую и останов насоса в режиме элек-
трического торможения. В процессе имитационных исследований рас-
смотрим следующие режимы работы системы электропривод – насос [10]: 
– пуск электропривода на минимальную рабочую скорость; 
– пуск электропривода с минимальной рабочей скорости на макси-
мальную; 
– торможение электропривода с максимальной скорости до мини-
мальной; 
– останов электропривода. 
К электроприводу насоса не предъявляется жестких требований к 
динамическим показателям. Поэтому при выборе параметров настройки 
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задатчика интенсивности скорости прежде всего следует исходить из 
условия обеспечения мягкого пуска электропривода. В ходе имитацион-
ных экспериментов установлено, что для обеспечения мягкого пуска  
насоса достаточно принять постоянную времени задатчика зи 5 сT . 
В качестве примера рассмотрена отработка электроприводом насоса 
следующего цикла: 
– пуск на минимальную частоту и. мин 5 Гцf  
– переход на максимальную рабочую скорость насоса 
Гц50р.максf  
– переход на минимальную частоту и. мин 5 Гцf . 
– останов электропривода. 
На рисунке 4.11 и 4.12 приведены временные характеристики отра-
ботки электроприводом насоса с законом регулирования 21 1 constU f и 
настройкой вольт-частотной характеристики в соответствии с (таблице 
4.1) принятого цикла работы и линейной характеристики задатчика. 
 
Рисунок  4.11 – Результаты имитационных исследований отработки элек-
троприводом насоса заданного цикла с линейным ЗИ при времени 
зи 3 с;T  графики переходных процессов – скорости ( )t , момента ( )М t , 





Рисунок  4.12 – Результаты имитационных исследований отработки элек-
троприводом насоса заданного цикла с линейным ЗИ при времени 
зи 5 с;T  графики переходных процессов – скорости ( )t , момента ( )М t , 
фазного тока двигателя  Iф (t) 
Для сравнения проведем исследование влияния на плавность изме-
нения координат электропривода применение ЗИ с S-образной характери-
стикой, вид которой показан на рисунке 4.13 [7] 
  
Рисунок 4.13 - Временная характеристика s-образного задатчика интенсив-
ности 
Схема набора имитационной модели задатчика интенсивности с S-
образной характеристикой представлена на рисунке 4.14. 
Из графиков рисунка 4.15 видно, что применение задатчика интен-
сивности с S-образной  характеристикой дополнительно повышает плав-
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ность переходных процессов скорости ( )t , момента ( )М t , фазного тока 
двигателя 1ф( )I t .  
 
 
Рисунок 4.14 – Имитационная модель задатчика интенсивности с S образ-
ной характеристикой 
На рисунке 4.15  приняты следующие параметры характеристики ЗИ 
задf t   1 2 зи 1 21c, 1c, 2 2 1 1 3 сt t T t t .  
На рисунке 4.16  приняты следующие параметры характеристики ЗИ 
задf t   1 2 зи 1 21c, 3 c, 2 2 1 3 5 сt t T t t .  
 
Рисунок 4.15 –  Результаты имитационных исследований отработки элек-
троприводом насоса заданного цикла с задатчиком интенсивности с S-
образной характеристикой при времени зи 3 сT ; графики переходных 




Рисунок 4.16 –  Результаты имитационных исследований отработки элек-
троприводом насоса заданного цикла с задатчиком интенсивности с S-
образной характеристикой при времени зи 5 сT ; графики переходных 
процессов – скорости ( )t , момента ( )М t , фазного тока двигателя 1ф( )I t  
Из графиков рисунков  4.15 и 4.16 видно, что применение ЗИ с S-
образной  характеристикой, по сравнению с ЗИ с линейной характеристи-
кой дополнительно повышает плавность переходных процессов скорости 
( )t , момента ( )М t , фазного тока двигателя 1ф( )I t .  
 
Выводы. Полученные результаты имитационных исследований доказы-
вают, что частотно-регулируемый асинхронный электропривод насоса под 
«вентиляторной» нагрузкой при скалярном управлении с законом управ-
ления const
2
11 fU  и корректировкой вольт-частотной характеристики в 
соответствии с (4.3) обеспечивает пуск электропривода с начальной часто-
ты и. минf 5 Гц  и требуемый диапазон регулирования скорости насоса. Пе-
реходные процессы в электроприводе особенно с задатчиком интенсивно-
сти с S-образной характеристикой протекают плавно с ограничением ди-
намического момента, токов двигателя и преобразователя. Время пуска и 
электрического торможения электропривода определяется и может быть 
изменено путём выбора значения постоянной времени задатчика скорости. 
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Применение ЗИ с S-образной  характеристикой при одинаковом времени 
зиT  с линейным ЗИ позволяет  повысить плавность изменения координат, 





5 Синтез регулятора давления 











где 30,136 м /сQ  - номинальная подача насоса; 
D  - диаметр трубы, принимаем 0,6 мD . 




1000 9,81 18 255317
2 2
608850 Па 6 атм ,
ср
P g Н p  
  где 31000 кг/м  - плотность воды; 
29,81 м/сg - ускорение свободного падения; 
доп 255317 Паp – дополнительное статическое давление, Па; 
18 мН  - напор. 
Простейшая модель насоса представляет собой динамическое звено, 
в котором преобразуется угловая скорость вращения двигателя в давление, 







Рисунок 5.1 – Модель насоса  
     Параметры апериодического звена модели насоса имеют следующие 
значения: 
об 0,1T с – постоянная времени апериодического звена принимаем равным 
время разгона насоса; 
дв.н
6 атм с




К коэффициент передачи насоса, 
где дв.н 307,88 рад/с  - номинальная скорость двигателя насоса,  
6 атмР  - давление, при скорости дв.н 307,88 рад/с.  
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Инвертор напряжения преобразователя частоты представим апериодиче-











где ин 1k  - коэффициент передачи инвертора; 
ин 0,0001 сT T - эквивалентная постоянная времени инвертора преобра-
зователя частоты. 
       Проведем синтез регулятора давления. Для этого составим 
структурную схему стабилизации давления на базе регулируемого 
асинхронного привода путем создания контура регулирования 
технологического параметра – давления на базе встроенного 
технологического регулятора преобразователя частоты [11]. 




















Рисунок 5.2 – Структурная схема контура давления 
На рисунке 5.2 приняты следующие обозначения: 
рдW (р)  – передаточная функция регулятора веса;  
инК  – коэффициент передачи инвертора; 
обК  – коэффициент передачи насоса; 
осК  – коэффициент передачи обратной связи; 
инТ – постоянная времени запаздывания автономного инвертора напряже-
ния; 
обТ  – постоянная времени время разгона насоса; 
осТ  – постоянная времени запаздывания обратной связи; 
1pz  - число пар полюсов асинхронного двигателя. 
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Проведем синтез контура давления на модульный оптимум [12]. 
Разомкнутый контур давления, настроенный на модульный опти-
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где кT  - малая постоянная времени контура давления. 
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При оптимизации, инерционность в канале обратной связи отно-
сится к «малым», и за малую некомпенсируемую постоянную времени 
всего контура принимаем 
ин 0,0002+0,125=0,1252 с,к осT T T  
где  0,125осT с -  постоянная времени запаздывания цепи обратной связи 
измерения давления. 
рд
μк μк ин об ос
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μк ин об ос
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После сокращения до множим и разделим полученное выражение на 





0,1 1 (0,1 1) (0,1 1)
3,26 .
2 0,1252 1 0,0195 1 2 3,14 0,1 0,1
об p об
к пч об ос об
T z T p
W р
T k k k T p
p p
p p  
Коэффициент усиления регулятора давления рд 3,26k . 
Постоянная времени регулятора давления рд 0,1T  с. 
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Ожидаемые показатели переходного процесса в контуре давления [12] 
(5) (5)
.1 .2 4,1 4,1 0,1252 0,513ру ру кt t T c ; 4,3% . 
Схема набора имитационной модели контура давления согласно струк-
турной схемы рисунке 5.2, собранная в среде MatLAB, приведена на рисунке 
5.3, а переходный процесс ( )P t  в контуре на скачок входного воздействия Рзад 
= 4 атмосферы  показан на рисунке 5.4.  
 
Рисунок 5.3 – Имитационная модель контура давления 
 
Рисунок 5.4 – Переходный процессов контуре давления 
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Таблица 5.1 – Показатели качества работы контура давления 
сtРУ ,
)5(
1  сtРУ ,
)5(
2  ,%  ,УСТP А  
Ожидаемые показатели 
0,513  0,513  4,3% 0 
Результаты моделирования 
0,35  0,84  6,25% 0 
 
Сравнивая ожидаемые показатели качества работы контура давления 
с результаты моделирования можно сделать вывод о том, что синтезиро-
ванный регулятор давления позволяет обеспечить показатели качества 
близкие к ожидаемым. 
5.1 Имитационная модель автоматической системы 
регулирования давления 
Имитационная модель автоматической системы регулирования 
 давления рисунка 5.3, дополненная моделью электропривода, построен-
ной по системе ПЧ-АД рисунка 4.5, приведена на рисунке 5.5.  
 
Рисунок 5.5 – Имитационная модель автоматической системы регулирова-
ния давления  
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 На рисунке 5.6 приведены переходные процессы давления, скорости 
двигателя и электромагнитного момента АД, полученные при имитации 
открытии и закрытии клапана. Принимаем заданным величину давления в 
системе  равным  зад 4атмP ,которое необходимо поддерживать при из-
менении величины расхода. Скачкообразное увеличение величины расхода 
воды в системе имитируется при резком открытии клапана. Давление в си-
стеме при этом падает на величину 2атмP . Как видно из переходных 
процессов САР давления отрабатывает заданный перепад давления за вре-
мя пп 0,45сt . При этом скорость двигателя возрастает от скорости 
уст1 210 рад/с до уст2 307,5  рад/с и момент двигателя возрастает от 
значения с.1 72,3 НмМ  до значения смакс 151,8 НмМ . 
 
Рисунок 5.6 – Переходная характеристика давления ( )Р t , скорости двига-
теля ( )t , электромагнитного момента ( )М t  АД при пуске, открытии и за-
крытии клапана 
 
При закрытии клапана моделируется повышение скачком давления 
на величину 2атмP . САР давления отрабатывает данный перепад дав-
ления также за время  пп 0,45сt . Скорость двигателя и электромагнитный 
момент соответственно уменьшаются. 
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 Полученные результаты имитационных исследований подтверждают 
способность разработанной САР давления на базе частотно-регулируемого 
асинхронного электропривода насоса эффективно обеспечить стабилиза-
цию величины давления в системе при изменении расхода согласно харак-
теристике насоса, TP 150-390/4 A-F-A-BAQE данной в табл. 1.2. 
5.2 Выбор оборудования для системы поддержания постоянного 
давления 
Функциональная схема системы поддержания постоянного давления 
с использованием частотного преобразователя типаTP 150-390/4 A-F-A-
BAQE изображена на рисунке 5.7. 
 
Рисунок 5.7– Функциональная схема системы поддержания  
постоянного давления 
Необходимое значение давления задаётся через аналоговый вход №3 
на внешнем разъеме ПЧ с помощью потенциометра. Датчик давления пре-
образует давление в трубопроводе в электрический стандартный токовый 
сигнал величиной 4-20 мА, поступающий на второй аналоговый вход: 
клеммы 9-10 в разъеме ПЧ. Для электропитания датчика давления предна-
значен второй встроенный источник питания с выходным напряжением 15 
В и нагрузочной способностью 15 мА. Задание коэффициентов усиления 
пропорционального, интегрального звеньев технологического ПИ-
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регулятора давления осуществляется через соответствующие параметры 
преобразователя. 
5.3 Выбор преобразователя давления 
В качестве первичного преобразователя выбираем измерительный 
преобразователь давления 7MF1562 фирмы Siemens, который предназна-
чен для измерения относительного и абсолютного давления газов, жидко-
стей и пара в системах водоснабжения и т.д. 
 
Рисунок 5.8 – Датчик давления 7MF1562 
Основными компонентами измерительного преобразователя давле-
ния являются: 
- корпус из латуни с кремниевой измерительной ячейкой и платой 
электроники; 
- подключение к технологическому процессу; 
- электрическое подключение; 
Кремниевая измерительная ячейка оборудована тонкоплёночным 
тензорезистором, который расположен на керамической мембране. 
Технические характеристики датчика приведены в таблице 5.2. 
Таблица 5.2 – Технические характеристики датчика 
Диапазон измерения От 0 до 10 атм. 
Выходной сигнал 4…20 мА 
Напряжение питания от 10 до 36 постоянного тока 
Максимальная погрешность измерения не более 0,25% от полной шкалы 
Диапазон рабочих температур От -25 до 85 C  
Диапазон температур хранения От -50 до 100 C  
Диапазон температур контролируемой среды От -30 до 120 C  
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6 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
Важнейшим фактором успешного функционирования любого промыш-
ленного предприятия, в рамках жесткой конкуренции с отечественными и ино-
странными производителями, является постоянное совершенствование техноло-
гии и продукции. Новые технологии и модернизация — это необходимый фак-
тор для успешного продвижения продукции. Современный рынок требует от 
отечественного производителя коренной реконструкции и модернизации уста-
ревшего технологического оборудования. Совершенствование технологий про-
изводства с целью повышения качества продукции, экономии затраченных 
средств, внедрение новых идей и соответственно появление новых видов про-
дукции с новыми качествами - все это в условиях свободной конкуренции на 
рынке требует от товаропроизводителя совершенствовать и внедрять новое тех-
нологическое оборудование. 
Данный раздел выпускной квалификационной работы посвящен выбору 
наиболее выгодного варианта электропривода для рассматриваемого объекта ав-
томатизации. В данном проекте рассматривается частотно-регулируемый 
асинхронный электропривод. Преимуществами такого вида электроприво-
да по сравнению с электроприводами постоянного тока являются: 
1. более низкая стоимость; 
2. минимальные затраты на обслуживание; 
3. обеспечение требуемой степени защиты. Асинхронные короткоза-
мкнутые машины имеют широкий ряд исполнений с разными степе-
нями защиты. Это важно для рассматриваемого применения, так как 
оно связано с концентрацией взрывоопасных паров в окружающей 
среде и требует специальную степень защиты от взрыва электриче-
ских машин 1ЕхdIIВТ4. 
6.1 Выбор и обоснование структурной (принципиальной) схемы 
электропривода. 
Выбор структурной схемы сводится к сравнению нескольких возможных 
вариантов и выбору наиболее оптимальной. 
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      I вариант: электропривод с двигателем постоянного тока; 
IIвариант: частотно-регулируемый электропривод с асинхронным дви-
гателем с короткозамкнутым ротором 
Таблица 6.1 




1. 1. Общее количе-
ство составных ча-
стей 
4 4  
2. 2.  Количество 
типов элементов 
4 4  
 3. Количество 
оригинальных эле-
ментов 
2 2  
3. 4.  Стоимость 
покупных ком-
плектующих 












5. 6.  Питание:    
а) вид U=380 В U=380 В  
б) мощность P= 45 кВт P= 45 кВт  
7. Габариты  Меньше  в 2 раза компактность 
8. Масса  Легче в 2 раза Экономия ма-
териала на из-
готовление 
Для проведения оценки выбраны следующие показатели: 
1. уровень капитальных вложений; 
2. уровень надежности; 
3. уровень обслуживания; 
4. завышение мощности электропривода; 
5. уровень затрат на эксплуатацию; 
6. коэффициент мощности; 
7. генерирование помех; 
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Таблица 6.2 Коэффициент весомости критериев 
 
Номер критерия 1 2 3 4 5 6 7 
Коэффициент весо-
мости 
1.0 0.8 0.6 0.3 0.4 0.2 0.1 
По каждому частотному критерию устанавливаем оценку степени 
обеспечения цели: 
Уровень цели               низкий           средний          высокий 
Оценка обеспечения цели       1.0                 0.5                 0 
Оценка обеспечения различных вариантами электроприводов вы-
бранных качественных характеристик представлена в таблице 12. 
Таблица 6.3 
Номер варианта Групповой критерий Общая оценка 




































Из таблицы 12 видно, что выбранные качественные характеристики 
обеспечиваются в варианте II. 
6.2 Анализ и оценка научно-технического уровня проекта (НТУ) 
Для оценки научной ценности, технической значимости и эффектив-
ности проекта необходимо: рассчитать коэффициент научно-технического 
уровня. Коэффициент НТУ рассчитывается при помощи метода балльных 
оценок, в котором каждому из признаков НТУ присваивается определен-
ное число баллов по принятой шкале. Общую оценку приводят по сумме 
балов по всем показателям с учетом весовых характеристик. Общая оценка 







НТУ k П , 
где 
– весовой коэффициент i – го признака; 
– количественная оценка i – го признака. 
Таблица 6.4 – Весовые коэффициенты НТУ  
Признаки НТУ Весовой коэффициент 
Уровень новизны 0.6 
Теоретический уровень 0.4 
Возможность реализации 0.2 
Таблица 6.5 – Шкала оценки новизны 
Баллы Уровень 
1-4 Низкий НТУ 
5-7 Средний НТУ 
8-10 Сравнительно высокий НТУ 
11-14 Высокий НТУ 
Таблица 6.6 – Значимость теоретических уровней  
Характеристика значимости теоретических уровней  Баллы 
Установка законов, разработка новой теории  10 
Глубокая разработка проблем, многосторонний анализ, взаимо-
зависимость между факторами 
8 
Разработка способа (алгоритм, вещество, устройство, програм-
мы) 
6 
Элементарный анализ связей между факторами (наличие гипо-
тезы, объяснение версий, практические рекомендации) 
2 
Описание отдельных факторов (вещества, свойств, опыта, ре-
зультатов) 
0.5 
Таблица 6.7 - Возможность реализации по времени и масштабам 
Время реализации Баллы  
В течение первых лет 10 
От 5 до 10 лет 4 
Свыше 10 лет 2 
Масштабы реализации Баллы 
Одно или несколько предприятий 2 
Отрасль  4 













По полученным результатам расчета коэффициента научно-
технического уровня можно сделать вывод, что данный проект имеет хо-
рошие показатели новизны, значимость теоретического уровня, и при этом 
используется в широком спектре отраслей за сравнительно небольшое 
время реализации. 
 Планирование проектных работ 
Планирование проекта – это составление календарных планов вы-
полнения комплексов работ, определение денежных средств, необходимых 
для их реализации, а также трудовых и материальных ресурсов. 
Основные задачи: 
1. Взаимная увязка работ проекта; 
2. Согласование выполнения отдельных этапов работ во времени, 
определение их длительности и обеспечение их выполнения в уста-
новленные сроки; 
3. Определение общего объема работ и потребных для его выполне-
ния денежных, материальных и трудовых ресурсов; 
4. Распределение общего объема работ между исполнителями. 
Графический метод планирования. 
При графическом методе планирования на основе расчета трудоемко-
сти и календарной продолжительности выполнения всех включенных в 
план работ с учетом их взаимосвязи и последовательности выполнения во 
временном масштабе (соответствующим производственному календарю 
планируемого года) строится графическая модель комплекса работ в виде 
линейной диаграммы, в которой положение и длина каждой линии харак-
теризует дату начала (окончания) и продолжительность выполнения каж-
дой работы. На основе линейного графика определяется общая продолжи-
тельность всего комплекса работ. 
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Определение трудоемкости и продолжительности работ осуществля-
ется на основе отраслевых нормативов, типовых норм на разработку кон-
структорской документации, а для работ, обладающих большой неопреде-
ленностью на основе вероятностных (экспертных) методов, широко ис-
пользуемых в СПУ. 
Таблица 6.8 – Типовое содержание проектных работ 
Содержание работ Продолжительность 
работ, ожид/день 
Исполнители 
tmin tmax tож  
1. Разработка ТЗ на проектирова-
ние 
3 5 3 РП, И. 
2. Разработка плана работ и техни-
ко-экономическое обоснование 
проекта 
4 5 5 РП, И. 




20 17 РП, И. 
4. Кинематическая схема механиз-
ма 
5 10 8 РП, И. 
5. Разработка структурной (прин-
ципиальной) схемы ЭП 
12 15 14 РП, И. 
6. Расчет мощности и выбор элек-
тродвигателя 
3 5 5 РП, И. 
7. Выбор способа регулирования 
скорости 
7 10 9 РП, И. 
8. Расчет предельных характери-
стик системы «преобразователь–
электродвигатель» 
6 10 8 РП, И. 
9. Разработка математической мо-
дели системы АУ ЭП 
24 30 30 РП, И. 
10. Оптимизация САР электропри-
вода 
20 25 23 РП, И. 
11. Разработка программы имита-
ционного моделирования 
10 15 12 РП, И. 
12. Вопросы безопасности и эко-
логичности проекта  
6 10 10 РП, И. 
13. Технико-экономические расче-
ты 
8 13 10 РП, И. 
14. Составление пояснительной 
записки 
35 45 40 РП, И. 
15. Разработка графического со-
провождения проекта 
20 25 25 РП, И. 
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РП –руководитель проекта;  
И – инженер. 
 
График выполнения работ по дням составлен на год с учетом всех 
выходных, предпраздничных и праздничных дней. Общее количество ра-
бочих дней = 250, которые требуются на выполнение данного проектиро-
вания.  
Расчет сметы затрат на проектирование 
Расчет сметы затрат на выполнение проекта, частью которого явля-
ется ВКР, студента-дипломника, рекомендуется осуществлять методом 
сметных калькуляций по отдельным статьям расходов, всех видов необхо-
димых ресурсов. 
Таблица 6.9 - Смета затрат на проектирование 
Статьи расхода Сумма Примечания 
руб % 
1. Материалы, покупные п/ф и комплек-
тующие изделия 
41000   
2. Специальное оборудование  38000  Стенды, приборы, 
установки, програм-
мы 
3. Основная заработная плата научно-
производственного персонала 
160000  Трудоемкость нор-
мо-д, Стоимость 1-го 
нормо-д. 
4. Дополнительная заработная плата 
научно-производственного персонала 
16000 10 10÷15% от ст.3  
5. ЕСН 47529 27 27%( ст.3+ст.4) 
6. Расходы на научные и производствен-
ные командировки 
14080 8 5÷10% от(ст.3+ст.4) 
7. Расходы и услуги сторонних органи-
заций 
32000   
8. Накладные расходы 128000 80 60÷80% от ст.3 
9. Плановая прибыль 24607 7 6÷8% от 
(ст.3+4+5+8) 





По результатам расчетов строим круговую гистограмму: 
 
Рисунок 6.1 Круговая гистограмма затрат на проектирование 
6.3 Расчет капитальных вложений на реализацию проекта 
Капитальные вложения (инвестиции в реальные активы предприятия) 
включают: 
– Затраты на предпроектные работы; 
– Затраты на приобретение, доставку, установку и наладку оборудова-
ния; 
– Сопряженные затраты 
– Затраты на пополнение оборотных средств. 
– Расчет капитальных вложений оформлен в виде таблицы 6.10: 








I. Оборудование:  
     НасосGrundfos TP 150-390/4 A-F-A-BAQE13 
     Электродвигатель АИР 200S2, 45 кВт14 
     Преобразователь Altivar 21215 
          Датчик давления 7MF156216 
II. Стоимость монтажных и пусконаладочных 
работ 
III. Транспортно-заготовительные расходы 2% 
(I+II) 
IV. Плановые накопления монтажной организа-
ции (6-15%) 

































Всего затрат   1 085 153,04 
 
Были рассчитаны капитальные вложения необходимые для реализа-
ции проекта с учетом цен май 2016 г. 
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Расчет расходов при эксплуатации электропривода 
Эксплуатационные расходы включают следующие статьи затрат: 
 Расходы на электроэнергию 
 Заработная плата обслуживающего персонала 
 Амортизационные отчисления 
 Затраты на ремонт 
 Расходы на материалы, связанные с эксплуатацией 
Расчеты отдельных статей эксплуатационных расходов ведутся по форму-
лам: 
 Расчет стоимости силовой электроэнергии 
Силовая электроэнергия используется для питания приводов рабочих ме-








37 500 0,65 0,7 0,8
7703
0,94 0,93
сил энW кВт ч
 
где  
Pуст – мощность установленного оборудования, кВт; 
Fд – действительный годовой фонд времени работы оборудования, 
час; 
kм – коэффициент одновременного использования электродвигателей 
(0.6–07); 
kв – коэффициент использования оборудования по машинному време-
ни (0.6–0.8); 
kз – средний коэффициент загрузки оборудования (0.7–0.8); 
kc – коэффициент, учитывающий потери в сети (0.92–0.95); 
kдв – коэффициент, учитывающий потери в двигателях (0.9–0.93). 
Затраты на силовую энергию в денежном выражении рассчитывается: 
ээнсилэл CWC , 
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где Сэ – стоимость одного кВт∙часа электроэнергии для промышленных 
предприятий. Сэ - одноставочный тариф на потребляемую электроэнергию 
для предприятия составляет 3,65 руб/кВт∙ч для Томского района на 
1.03.2016 г.  
7703 3,65 28115энС руб  
 
Расчет амортизационных отчислений 








К – капитальные вложения в электрооборудование; 
НА – проценты отчислений на амортизацию. 
– Электродвигатели – 9.6% 
А
год 50584 0.096 4856,064
100
H
A K руб  
– Преобразователи – 3.5% 
А
год 19535 0.035 683,725
100
H
A K руб  
– Электропривод – 9.6% 
А




A K руб  
Издержки на ремонтно-эксплуатационное обслуживание 
электроприводов 
Оборудование электроприводов (электродвигатели, генераторы, 
трансформаторы и т.д.) является ремонтируемым. Оно подвергается пла-
ново-предупредительным ремонтам, периодичность и объем которых ре-
гламентируется системой ППР и сетей промышленной энергетики. [22 
гл.IV, гл.XI] 
Затраты на ППР электропривода 
охропрмзаробщ ССССC , 
 где 
Сзар=96 руб∙час – заработная плата ремонтных рабочих; 
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См =84 руб∙час – стоимость материалов для ремонта (= основная зар-
плата без доплат); 
Сопр=168 руб∙час – общепроизводственные расходы (= 200% от основ-
ной зарплаты); 
Сохр =67,2 руб∙час – общехозяйственные расходы (= 80% от основной 
зарплаты). 
часруб2,4152,671688496охропрмзаробщ ССССC  
Для определения составляющих затрат на ППР необходимо устано-
вить периодичность ремонтного цикла, межремонтного периода, и трудо-
емкость работ по ППР. По трудоемкости работ определяется зарплата 
энерго–персонала. 
Таблица 6.11 – Нормы трудоемкости ремонта электропривода 








45 42 15 9 





Периодичность Затраты на 
ППР электро-
привода в час 






42 Раз в 2 года 415.2 17438.4 
Текущего ре-
монта 
15 Раз в 6 месяцев 415.2 6228 
Технического 
обслуживания 
9 Раз в месяц 415.2 3736.8 
 
В данной таблице рассчитаны затраты необходимые на планово–
предупредительные работы, которые способствуют продлению эксплуата-




Таблица 6.13 –Затраты на ППР электропривода в год 
Вид ППР Затраты на ППР электропривода 
в год  
Капитального ремонта без перемотки 
обмоток 
8719.2 
Текущего ремонта 12456 
Технического обслуживания 44841.6 
Итого 66016.8 
 
В данной таблице рассчитаны затраты на планово-
предупредительные работы, которые были произведены, исходя из расче-
тов ППР электропривода в год.  
В данной части ВКР был экономически обоснован выбор электро-
привода с асинхронным двигателем, был проведен расчет коэффициента 
научно- технического уровня, который оказался довольно высоким, что 
указывает на высокий потенциал данного проекта. Так же было выполнено 
планирование проектных работ, расчет сметы затрат на проектирование, 
расчет капитальных вложений на реализацию и расчет расходов при экс-
плуатации данного электропривода. Были рассчитаны издержки на ре-
монтно–эксплуатационное обслуживание электроприводов, т.е. затраты на 
планово–предупредительные работы.  
7 Социальная ответственность 
Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в 
процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социаль-
но-экономические, организационно-технические, санитарно-
гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные ме-
роприятия». В нашей стране данные мероприятия выливаются в основные 
направления государственной политики в области охраны труда, которые 
отражены в статье 210 Трудового кодекса РФ. На обеспечение сохранения 




В данном разделе дипломной работы рассмотрены и проанализиро-
ваны условия труда с точки зрения наличия и проявления вредных и опас-
ных факторов, их воздействия на работника предприятия. Разработаны ме-
роприятия по технике безопасности и производственной санитарии, а так-
же мероприятия по противопожарной профилактике на рабочем месте ма-
стера по обслуживанию насосной станции. 
7.1 Анализ опасных и вредных производственных факторов 
Опасные и вредные производственные факторы подразделяются по 




– психофизиологические.  
Вредный производственный фактор - производственный фактор, 
воздействие которого на работника может привести к его заболеванию. 
Опасный производственный фактор - производственный фактор, 
воздействие которого на работника может привести к его травме. 
В процессе обслуживания насосной станции на мастера по обслу-
живанию насосной станции могут воздействовать следующие опасные и 
вредные факторы, относящиеся к физической группе (таблица 1). 
Таблица 7.1 - Основные элементы производственного процесса, формиру-
ющие опасные и вредные факторы  
Наименова-
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7.2 Обоснование и разработка мероприятий по снижению уровней 
опасного и вредного воздействия и устранению их влияния на рабо-
тающих 
Состояние воздушной среды (микроклимат) 
Один из основных факторов, влияющих на работоспособность и 
здоровье человека - это состояние воздушной среды рабочего места и про-
изводственного помещения. Микроклимат производственного помещения 
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– это климат внутренней среды этого помещения, который определяется 
действующими на организм человека сочетаниями температуры, влажно-
сти и скорости движения воздуха, а также температуры окружающих по-
верхностей. Таким образом, микроклимат данного производственного по-
мещения, в котором установлен компрессор, характеризуется следующими 
параметрами: 
 температурой воздуха t, С 
 относительной влажностью φ, %; 
 скоростью движения воздуха ν, м/с; 
 интенсивность теплового излучения I, Вт/м2. 
Оптимальные микроклиматические условия при длительном и си-
стематическом воздействии на человека обеспечивают сохранение нор-
мального функционирования и теплового состояния организма без прояв-
ления напряжений реакций терморегуляции, т.е. создают ощущение теп-
лового комфорта и являются предпосылкой высокого уровня работоспо-
собности. Для теплового самочувствия человека важно определенное со-
четание температуры, относительной влажности и скорости движения воз-
духа в рабочей зоне.  
Движение воздуха является важным фактором, влияющим на само-
чувствие человека. Минимальная скорость движения воздуха, ощущаемая 
человеком, составляет 0,1-0,2 м/с. 
Интенсивность теплового облучения работающих от нагретых по-
верхностей технологического оборудования не должна превышать 100 
Вт/м2.  
Допустимые величины интенсивности теплового облучения по-
верхности тела работающих от производственных источников: 21°С – при 
категории работ Iiб. Время пребывания людей при данных параметрах 
микроклимата может составлять 8 часов. 




– устройство систем вентиляции; 
– кондиционирование воздуха и отопление. 
Допустимые микроклиматические условия (таблица 2) при дли-
тельном и систематическом воздействии на человека могут вызвать про-
ходящие и быстро нормализующиеся отклонения в функциональном и 
тепловом состоянии организма и напряжение реакций терморегуляции, не 
выходящие за пределы физиологически приспособленных возможностей.  












































































15,0 - 28,0 
 
 
При этом не возникает нарушений состояния здоровья, но могут 
наблюдаться дискомфортные теплоощущения, ухудшение самочувствия и 
понижение работоспособности.  
Достигнуть оптимальных микроклиматических условий невозмож-
но, т.к. производственное оборудование (компрессор) должен находиться в 
прохладном помещении, чтобы он не перегревался. 




– надежная работа систем отопления в холодный период; 
– кондиционирование и вентиляция воздуха в течение всего года, т.к. 
и переохлаждение, и перегрев организма человека ведет к наруше-
нию жизненных функций; 
– перед входом в производственное помещение, в котором установлен 
компрессор, оборудован тамбур, имеющий воздушную тепловую за-
весу от проникновения больших масс холодного воздуха через место 
открывания дверей и ворот в большом производственном помеще-
нии; 
– снабжение мастера средствами индивидуальной защиты (по сезону).  
Целью отопления помещения является поддержание в них в холод-
ное время года заданной температуры воздуха. В зависимости от теплоно-
сителя системы отопления бывают водяные, паровые, воздушные и ком-
бинированные. В санитарно-гигиеническом отношении система водяного 
отопления наиболее эффективна. 
Задачей вентиляции является обеспечение чистоты воздуха и задан-
ных метеорологических условий в производственных помещениях. Венти-
ляция достигается удалением загрязнённого или нагретого воздуха из по-
мещения и подачей в него свежего воздуха. 
Задачей кондиционирования является обобщенное действие: либо 
подачи тепла, либо подачи воздуха. 
Освещенность 
Глаз человека лучше всего приспособлены к естественному освеще-
нию. При недостаточном естественном освещении применяют искусствен-
ное освещение. Производственное освещение – это система, включающая 
в себя оба вида освещения, позволяющая осуществлять нормальный тех-
нологический процесс. 
К современному производственному освещению предъявляют высо-
кие требования гигиенического и технико-экономического характера. Пра-
вильно спроектированное и выполненное освещение обеспечивает высо-
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кий уровень работоспособности, оказывает положительное психологиче-
ское воздействие на рабочих, содействует повышению производительно-
сти труда. 
Нормирование освещенности производится в соответствии со СП 
52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение». 
Освещение в производственных условиях определяется следующими 
основными параметрами: 
 световой поток Ф, лм; 
 сила света I, лд; 
 освещенность Е, лк, 
 яркость L, кд/м*. 
В зависимости от природы источника света, освещение различают: 
естественное, искусственное, совмещенное. При недостатке естественного 
освещения используют совмещенное освещение. Последнее представляет 
собой освещение, при котором в светлое время суток одновременно светят 
естественное и искусственное освещение. В данном производственном 
помещении используется совмещенное освещение: естественное боковое 
одностороннее дополняется искусственным общим освещением, т.к. в 
структуре компрессора есть мелкие детали (таблица 3). 
Таблица 7.3 - Параметры систем естественного и искусственного освеще-
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Основная задача освещения - создание наилучших условий для ви-
дения. Эту задачу возможно решить только осветительной системой, отве-
чающей следующим требованиям: 
1. Освещенность на рабочем месте должна соответствовать характеру 
зрительных работ; 
2. Необходимо обеспечить достаточно равномерное распределение яр-
кости на рабочей поверхности и в пределах окружающего пространства; 
3. На рабочей поверхности должны отсутствовать резкие тени; 
4. В поле зрения должна отсутствовать прямая и отраженная бликость -
повышенная яркость светящихся поверхностей; 
5. Величина освещенности должна быть постоянной во времени; 
6. Следует выбирать необходимый спектральный состав света; 
7. Следует выбирать оптимальную направленность светового потока; 
8. Все элементы осветительных установок должны быть достаточно дол-
говечны, электробезопасны, а также не должны быть причиной возникно-
вения пожара или взрыва; 
9. Установка должна быть удобной и простой в эксплуатации, отвечать 
требованиям эстетики. 
Шум 
Шум наносит большой ущерб, вредно действует на организм человека 
и снижает производительность труда. Утомление рабочих из-за сильного 
шума увеличивает число ошибок при работе, способствует возникновению 
травм. 
Сильный шум вредно отражается на здоровье и работоспособности 
людей. Продолжительность действия сильного шума вызывает общее 
утомление, может привести к ухудшению слуха, а иногда и к глухоте. 
Сильный шум в условиях производства может способствовать возникно-
вению травматизма, т.к. на фоне этого шума не слышно сигналов транс-
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порта, автопогрузчиков и других механизмов. Таким образом, шум вызы-
вает нежелательную реакцию всего организма человека.  
При нормировании шума используют два метода:  
• нормирование по предельному спектру шума,  
• нормирование уровня звука в дБ (таблица 4). 
Таблица 7.4 - Допустимые уровни звукового давления и эквивалент-
ного уровня звука (ГОСТ 12.1.003–83 с изм. 1999 г.) 
Рабочие места 
Уровни звукового давления, дБ, в октав-







































































 Постоянные рабочие места 
и рабочие зоны в произ-
водственных помещениях 
и на территории предприя-
тий 
107 95 87 82 78 75 73 71 69 80 
Помещение для насоса  
(по факту) 
110 99 92 86 82 79 77 74 71 86 
 
Таким образом, шум на рабочих местах не должен превышать до-
пустимых уровней. Предельно допустимые значения, характеризующие шум 
и вибрацию, регламентируются ГОСТ 12.1.003-83 «Шум. Общие требования 
безопасности» и СН 2.2.4/2.1.8562-96 «Шум на рабочих местах, в помеще-
ниях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки». На 
данном рабочем месте допустимый уровень звука 80 дБА, а по факту - 86 
дБА, что превышает нормативный уровень. Вредный фактор поступает че-
рез шум от работы компрессора. 
Бесшумных производств практически не бывает. Борьба с шумом – ком-
плексная задача. Мероприятия по борьбе с шумом: 
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– уменьшение уровня шума в источнике его возникновения (износ 
подшипников, неточная сборка деталей при ремонтах и т.п.): повы-
шение качества балансировки вращающихся деталей; 
– совершенствование смазки трущихся поверхностей; 
– звукопоглощение и звукоизоляция; 
– использование оптимальных режимов работы компрессора; 
– установка глушителей шума; 
– рациональное размещение оборудования; 
– применение специальных средств индивидуальной защиты: проти-
вошумные наушники, шлемы, вкладыши. 
7.3 Техника безопасности 
Механический фактор 
Безопасные условия работы обеспечиваются правильной организаци-
ей работ, соблюдением мастером техники безопасности. При работе дви-
жущихся механизмов и подвижных частей производственного оборудова-
ния необходимо соблюдать правила техники безопасности во избежание 
механических травм. Меры для защиты от случайного прикосновения 
вращающихся частей механизмов обслуживаемого оборудования: специ-
альные кожухи. 
Электробезопасность 
Электробезопасность – это система организационных и технических 
мероприятий и средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и 
опасного воздействия электрического тока, электрической дуги, электро-
магнитного поля и статического электричества. Требования электробез-
опасности отражены в «Правилах устройства электроустановок», «Меж-
отраслевых правил безопасности при эксплуатации электроустановок» и 
различных ГОСТах: ГОСТ 12.1.019 -79 (с изм. №1) «ССБТ. Электробез-
опасность. Общие требования и номенклатура видов защиты», ГОСТ 
12.1.030-81 «ССБТ. Защитное заземление, зануление», ГОСТ 12.1.038-82 
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ССБТ. «Электробезопасность. Предельно допустимые уровни напряжений 
прикосновения и токов». 
Степень опасности обслуживания электрических установок опреде-
ляют условия эксплуатации и характер окружающей среды. По степени 
опасности поражения электрическим током все помещения делятся на три 
категории. Рабочее место мастера находится в отдельном помещении со 
следующими данными:  
- сухое, т.к. относительная влажность воздуха не превышает 60%, 
- переменное напряжение питающей сети 380/220 В, частотой 50 Гц; 
- с возможностью одновременного прикосновения человека к имею-
щим соединения с землёй металлоконструкциям зданий, механизмов, с од-
ной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования – с дру-
гой. Помещение с данными условия является помещением с повышенной 
опасностью. 
При нормальном режиме работы оборудования опасность поражения 
током невелика. Однако, возможны режимы, называемые аварийными, 
когда происходит случайное электрическое соединение частей обору-
дования, находящихся под напряжением с заземленными конструкция-
ми. 
Основные факторы, определяющие опасность поражения электриче-
ским током: 
– электрическое сопротивление тела человека; 
– величина напряжения и тока; 
– продолжительность воздействия электрического тока; 
– пути тока через тело человека; 
– род и частота электрического тока; 
– условия внешней среды и состояние человека. 
Таблица 7.5 - Зависимость длительности протекания тока через тело че-
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Допустимый без-
опасный ток, мА 
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Основными мерами защиты от поражения током являются: 
– обеспечение недоступности токоведущих частей, находящихся под 
напряжением от случайного прикосновения; 
– электрическое разделение сети; 
– устранение опасности поражения при появлении напряжения на 
корпусах, кожухах и других частях электрического оборудования, 
что достигается применением малых напряжений, использованием 
двойной изоляции, выравниванием потенциала, защитным заземле-
нием, занулением, защитным отключением и др.; 
– применение специальных защитных средств переносных приборов и 
приспособлений; 
– организация безопасной эксплуатации электроустановок; 
– применение индивидуальных средств защиты: изолирующие элек-
трозащитные средства (штанги изолирующие, диэлектрические пер-
чатки, боты, галоши, коврики, изолирующие подставки), ограждаю-
щие средства защиты, предназначенные для временного ограждения 
токоведущих частей, для временного заземления, предохранитель-
ные средства защиты, предназначенные для индивидуальной защиты 
от световых, тепловых и механических повреждений. 
Исправность средств защиты должна проверяться осмотром пе-
ред каждым применением, а также периодически через 6-12 месяцев. 
Все работы, связанные с обслуживанием компрессорной установки, 
выполняются лицами, прошедшими специальное обучение по эксплуата-
ции компрессора, и, получившие допуск к работе. Персонал обучен основ-
ным приемам работ и правилам техники безопасности. 
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Контроль за безопасностью работ предусматривает ежедневную 
проверку мастером: 
-   исправности заземления электроустройств и электропроводки; 
-   проверка защитных и блокировочных устройств; 
-   отсутствие посторонних предметов на рабочем месте; 
-   наличия ограждения вращающихся и перемещающихся деталей; 
- исправность запоров электрошкафов, ключ от которых должен хра-
ниться у лица, имеющего право допуска; 
- наличие медикаментов для оказания первой помощи и средств по-
жаротушения. 
Расчёт защитного заземления. Теория расчёта заземления 
Защитное заземление является одной из наиболее часто встречаю-
щихся мер защиты людей от поражения электрическим током и предна-
значено для снижения до малых величин шагового напряжения и напря-
жения прикосновения. 
Главным параметром защитного заземления является допускаемая 
величина сопротивления заземляющего устройства, то есть того сопротив-
ления, которое оказывает тогу замыкания на землю грунт, находящийся в 
зоне растекания. 
Заземлители могут быть искусственными и естественными. Под 
естественными понимаются такие металлические предметы, которые име-
ют хорошую связь с землёй и могут быть использованы в качестве зазем-
лителей. Это водопроводные трубы, свинцовые оболочки кабелей, проло-
женных в земле, металлические конструкции зданий и сооружений, име-
ющих надёжное соединение с землёй и т.п.  В целях экономии затрат сле-
дует использовать в первую очередь естественные заземлители. Если со-
противление естественного заземлителя не соответствует допускаемому по 
нормам, то параллельно к нему подсоединяется искусственное заземление. 
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где . .re з – сопротивление естественного заземлителя; 




  –  допускаемое сопротивление искусственного заземления при 
наличии естественного. 
В случаях использования в качестве естественных заземлителей 
свинцовых оболочек кабелей, водопроводных труб либо других трубопро-
водов, сопротивление таких заземлителей можно определить по формуле: 
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где . .le з – длина естественного заземлителя, см; 
. .е зd  – длина естественного заземлителя, см; 
. .е зh  – глубина заложения (расстояние от поверхности земли до за-
землителя), см; 
 –  удельное сопротивление грунта, Ом см; 
гк  – коэффициент, учитывающий увеличение сопротивления за 
счёт промерзания или просыхания грунта для горизонтально про-
ложенных заземлителей. 
Расчёт искусственного заземления 
Искусственное заземляющие устройство состоит из вертикальных 












Рисунок 7.1 - Схема искусственного заземления 
.lэ – длина электрода, см; 
.эd  – длина электрода, см; 
. .е зh  – глубина заложения электрода, см; 
а  –  расстояние между электродами, см; 
b  – ширина соединительной полосы, см; 
nh  – глубина заложения соединительной полосы, см; 
nl  –длина соединительной полосы, см; 
Длина соединительной полосы определяется по формулам: 
,l a nn  если электроды расположены в ряд; 
( 1),l a nn  если электроды расположены по контуру; 
где a– количество электродов 
Таким образом, расчёт защитного заземления сводится к определе-
нию потребного количества электродов, чтобы общее сопротивление не 
превышало допустимого по нормам. 
R=4(Ом), т.к. сопротивление для электроустановок напряжением до 
1000В с глухим заземлением нейтрале трансформаторов должно быть не 
более 4 Ом. Согласно ПУЭ. 
Для цеховой ТП применимо контурное заземление. 
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3. Зная положение электродов (в ряд), отношение расстояния между 
электродами к их длине и предварительное количество электро-
дов 'n , определим коэффициент использования электродов – э  
0,77э  












5. Определяем длину соединительной полосы nl  
Так как расположение электродов было выбрано в ряд, длина соеди-
нительной полосы определяется по формуле: 
( 1) 150 (21 1) 3000,эl a n  























8. Производим проверку выполнения условия 
Зr r , 
3,4 4  
Полученный результат удовлетворяет требованиям и, следова-




Рисунок 7.2 - Схема расположения электродов в ряд 
7.4 Экологическая безопасность 
Мероприятия по охране природы регламентируются ГОСТ 17.1.3.06-
82 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране подземных 
вод» [34], ГОСТ 17.2.1.03-84 «Охрана природы. Атмосфера. Термины и 
определения контроля загрязнения» [35] и ГОСТ 17.1.3.13-86 «Охрана 
природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от 
загрязнения» [36]. 
Любая промышленность остается потенциально опасной по загрязне-
нию окружающей среды и отдельных ее объектов. Это воздействие на ос-
новные ее компоненты: воздух, почву, воду, растительный и животный 
мир, человека.  
Для исключения загрязнения атмосферы, воздух, удаляемый из про-
изводственных помещений, пропускается через специальные очиститель-
ные фильтрующие и обезвреживающие устройства. После очистки он по-
падает в атмосферу. 
Следует помнить, что отработанное масло, конденсат и компрессор-
ные фильтры являются загрязняющими материалами, вредными для окру-
жающей среды – литосферы. Поэтому предприятие заключило договора с 
организациями, занимающимися утилизацией данных видов отходов, ко-
торые обеспечивают своевременный вывоз отходов. 
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Бытовые и технические воды выводятся в канализацию, по которой 





7.5 Безопасность в чрезвычайных ситуациях 
         Пожарная и взрывная безопасность 
На промышленных предприятиях в больших объемах применяются 
смазочные вещества, взрывоопасные и горючие газы и жидкости. Как 
правило, основной причине пожара и взрыва предшествует стадия накоп-
ления ошибок в объемно-планировочных решениях, недостатков техно-
логических процессов, дефектов оборудования и нарушения режимов его 
работы, недостаточного контроля за организацией труда и действиями 
персонала и других причин. 
Чтобы избежать этого, на этапе проектирования необходимо правиль-
но классифицировать производство, помещения по пожаро- и взрывоопас-
ности. Применительно к нашей работе установим следующее: помещение 
выполнено из железобетонных конструкций, не имеет деревянных и дру-
гих быстровоспламеняющих материалов. Исходя из НПБ 105-03, выбираем 
категорию «Д». 
К основным причинам возникновения пожара относятся: 
- электрический характер (короткое замыкание, ненадежность 
контактной системы, перегрев проводов). 
Для устранения вышеуказанных причин осуществляют следующие 
мероприятия: 
- для предотвращения коротких замыканий проводят: измерения со-
противления изоляции (условие 0,5изR МОм ), защиту от механических 
повреждений (прокладка проводов и кабелей в трубах), использование 
коммутирующей аппаратуры для быстрого отключения места поврежде-
ния. 
Противопожарная безопасность на примере рассматриваемого поме-
щения обеспечивается мероприятиями противопожарной профилактики и 
активной пожарной защиты. 
Основы противопожарной защиты определены ГОСТ 12.1.004-91. 
96 
 
Мероприятия по противопожарной профилактике подразделяется на: 
1. Организационные мероприятия: 
     - эксплуатация оборудования в соответствии с ПУЭ и ПТБ; 
     - соблюдение правил противопожарной безопасности по содержанию 
порядка в помещении; 
     - инструктаж рабочего персонала, направленный на соблюдение правил 
противопожарной безопасности; 
2. Технические мероприятия: 
     - рациональное размещение оборудования (с проходами между ком-
прессорами); 
     - соблюдение правил противопожарной безопасности, ПУЭ при устрой-
стве оборудования, отопления, вентиляции. 
3. Режимные мероприятия: 
     - запрет курения в неустановленных местах; 
     - строгое соблюдение ТБ во время работы; 
4. Эксплуатационные мероприятия: 
     - ремонт вышедшего из строя оборудования; 
     - периодические испытания оборудования. 
 
При проектировании помещения для установки компрессора был 
предусмотрен безопасный эвакуационный путь персонала на случай воз-
никновения пожара, во время которого персонал покинет здание в течение 
минимального времени в соответствии с планом эвакуации. 
Средства пожаротушения 
Для тушения пожара широко применяются различные химические 
средства, выбрасываемые в очаг пожара с помощью огнетушителей. 
Например, углекислотные огнетушители типов ОУ-2А, ОУ-5, ОУ-8 
и др., предназначенные для тушения возгорания различных материалов и 
электроустановок. В помещениях оборудуются специальные щиты и по-
сты со следующим инвентарем: 
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- ручные углекислотные огнетушители ОУ-2, ОУ-5 (или другого ти-
па); 
- ящик с песком 3 м3 - 1шт; 
- асбест 2х1,5 м - 1шт; 
- ведро – 2 шт; 
- лопата – 2 шт; 
- багор. 
Безопасность в чрезвычайных ситуациях природного и социаль-
ного характера 
Основные причины возникновения чрезвычайных ситуаций: 
- результат стихийных бедствий; 
- воздействие внешних природных факторов, приводящие к старе-
нию материалов; 
- технико-производственные дефекты сооружений; 
- нарушение правил эксплуатации сооружений и технологических 
процессов; 
- нарушение правил техники безопасности при ведении работ и во 
время технологических процессов. 
Под устойчивостью работы предприятия в чрезвычайных ситуациях 
мирного и военного времени понимается его способность производить в 
этих условиях запланированную продукцию в установленном объёме. 
Надежная работа предприятия в условиях военного времени нераз-
рывно связана с защитой рабочих, служащих и членов их семей от оружия 
массового поражения, для обеспечения которой в мирное время произво-
дятся следующие основные мероприятия:  
а) поддержание в постоянной готовности системы оповещения;  
б) обеспечение фонда убежищ на объекте для работающей, и проти-
ворадиационных укрытий в загородной зоне для отдыхающих смен и чле-
нов семей рабочих и служащих;  
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в) планирование и выполнение подготовительных работ по строи-
тельству на объекте быстро возводимых убежищ и ПРУ в загородной зоне;  
г) поддержание в готовности защитных сооружений и организация 
обслуживания убежищ и укрытий;  
д) планирование и подготовка к рассредоточению и эвакуации в за-
городную зону производственного персонала и членов их семей;  
е) накопление, хранение и поддержание готовности средств индиви-
дуальной защиты;  
ж) обучение рабочих и служащих способам защиты от ОМП и дей-
ствиям по сигналам оповещения ГО. 
От устойчивости зданий и сооружений к ударной волне зависит в 
основном устойчивость всего объекта. Целесообразным пределом повы-
шения устойчивости зданий и сооружений к такому воздействию считает-
ся такой, при котором полученные предприятием разрушения дают воз-
можность его оправданного восстановления. Вместе с тем, стремиться по-
вышать устойчивость всех зданий и сооружений не следует, так как это 
связано с большими материальными затратами, которые не всегда оправ-
дываются. Главным образом следует повышать прочность наиболее важ-
ных элементов производства, от которых зависит работа всего предприя-
тия, но устойчивость которых ниже общего предела устойчивости. 
Повышение устойчивости зданий и сооружений достигает устрой-
ством каркасов, рам, подносов, контрфорсов и опор для уменьшения про-
лета несущих конструкций, а также применением более плотных материа-
лов. 
Надежно защитить всё технологическое оборудования от воздей-
ствия ударной волны практически невозможно, так как доводить проч-
ность зданий цехов до защитных свойств убежищ экономически нецелесо-
образно. Защита оборудования необходима, если: защищаемое оборудова-
ние способно при разрушении остальной части предприятия выпускать 
особо важную продукцию; защищаемое оборудование трудно восстанав-
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ливается, а при поражении данного объекта предусматривается использо-
вания этого оборудования на других предприятиях; защищаемое оборудо-






В результате выполнения ВКР разработана система автоматического 
регулирования давления насосной станции. 
Проанализирован и выбран наиболее подходящий, для рассмотрен-
ного технологического процесса закон регулирования – скалярное управ-
ление 2U f . Данный вид управления позволяет получить искусственные 
механические характеристики с требуемой жесткостью, ему свойственна 
техническая простота измерения и регулирования абсолютных значений 
переменных АД. 
Проведена оптимизация на модульный оптимум конура давления и 
синтез регулятора давления. 
Методом моделирования в среде MATLAB установлено, что система 
поддерживает заданное давление и отрабатывает перепады давления при 
открытии и закрытии клапана на стороне потребителя, с требуемыми пока-
зателями качества. 
Составлена функциональная схема системы поддержания постоян-
ного давления на основе преобразователя частоты фирмы Schneider Elec-
tric серии Altivar 212. Выбрана элементная база системы: датчика давления 
с цифровым выходом давления 7MF1562. 
В разделе производственной и экологической безопасности проведен 
анализ вредных факторов, рассмотрена техника безопасности, пожарная 
безопасность технологического процесса, производственная санитария. 
В организационно-экономической части выполнено планирование 
проектных работ, расчет капитальных вложений на реализацию и расчет 
расходов при эксплуатации данного электропривода, так же выполнен 
расчет сметы затрат на проектирование. Выполнен расчет издержки на ре-
монтно–эксплуатационное обслуживание электроприводов, то есть. затра-
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